    УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»
___________________/ Ж.В. Есева
«____»____________2023 г. 
М.П.

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ
от ___________2023г.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Информация

	1.1
	Наименование структурного подразделения
	Технический отдел

	1.2
	Ответственный исполнитель :
Фамилия, имя, отчество;
Номер контактного телефона
	
Герасимов Сергей Александрович
8914 871 77 57

	1.3
	Источник финансирования
	☐Средства территориального фонда ОМС
☐Средства от приносящей доход деятельности
☐Субсидии бюджета Иркутской области

	1.4
	Наименование объекта закупки товара (работы, услуги)


	Поставка и монтаж кондиционеров.

	1.5
	Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота)

	Цена с учетом налогов, сборов, НДС, трудозатрат, доставки товара, погрузки/выгрузки, подъем и спуск товара на этаж, складирование товара в помещении указанном заказчиком. Расходы на исполнение обязательств по замене товара с недостатком.

	1.6
	Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ

	С момента заключения договора в течении двух недель


	1.7
	[bookmark: OLE_LINK1]Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги)

	 Баумана 214а/1.

	1.8
	Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)	

	

	1.9
	Начальная (максимальная) цена договора

	

	2.0
	Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):
Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты)

	














[bookmark: _GoBack]
НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Ул. Баумана 214А/1 приемная главного врача
	1
	Кондиционер  настенного типа Kentatsu KSGUA21HZRN1 или эквивалент
	Характеристики кондиционера  указаны в таблице 1 настоящего раздела (П.1).
Этаж – 3. Баумана 214А/1 Приемная Главного врача.
Трассы длиной до 15 метров в кабинете проложить в кабель – канале предварительно заправив в термофлексовые  трубки, по улице и в стене – в термофлексовых  трубках. Дренаж на улицу. Питание кондиционера  выполнить кабелем 3х2,5 в кабель-канале в помещении до розеток. 
Все расходные материалы для монтажа кондиционеров ( помпы для дренажа, труба медная, кронштейны, термофлекс, электрическая гофра, кабель-каналы, и др.), услуги автовышки должны входить в стоимость работ.
	Шт.
	1




Ул. Баумана 214А/1 КДЛ кабинет 112.
	2
	Кондиционер  настенного типа Kentatsu KSGUA26HZRN1 или эквивалент
	1. Характеристики кондиционера  указаны в таблице 1 настоящего раздела (П.2).
Этаж – 1.  Ул. Баумана 214А/1, КДЛ кабинет 112  (зимний комплект)
Трассы длиной до 10 метров в кабинете проложить в кабель – канале предварительно заправив в термофлексовые  трубки, по улице и в стене – в термофлексовых  трубках. Дренаж на улицу. Питание кондиционера  выполнить кабелем 3х2,5 в кабель-канале в помещении до розеток. 
Все расходные материалы для монтажа кондиционеров (помпы для дренажа, труба медная, кронштейны, термофлекс, электрическая гофра, кабель-каналы, и др.), услуги автовышки должны входить в стоимость работ.
	Шт.
	1




















Ул. Баумана 214А/1, КДЛ кабинет 107
	3
	Кондиционер  настенного типа Kentatsu KSGI53HFAN1 или эквивалент 
	1. Характеристики кондиционера  указаны в таблице 1 настоящего раздела (П.3). 
Этаж – 1 КДЛ кабинет 107
Трассы длиной до 15 метров в кабинете проложить в кабель – канале предварительно заправив в термофлексовые  трубки, по улице и в стене – в термофлексовых  трубках. Дренаж на улицу. Питание кондиционера  выполнить кабелем 3х2,5 в кабель-канале в помещении до розеток. 
Все расходные материалы для монтажа кондиционеров (помпы для дренажа, труба медная, кронштейны, термофлекс, электрическая гофра, кабель-каналы, и др.), услуги автовышки должны входить в стоимость работ.
	Шт.
	1



Ул. Баумана 214А/1 кабинет главного врача
	4
	Кондиционер  настенного типа Kentatsu KSGI35HFAN1 или эквивалент 
	1. Характеристики кондиционера  указаны в таблице 1 настоящего раздела (П.4).
Этаж – 3 Кабинет Главного врача
Трассы длиной до 15 метров в кабинете проложить в кабель – канале предварительно заправив в термофлексовые  трубки, по улице и в стене – в термофлексовых  трубках. Дренаж на улицу. Питание кондиционера  выполнить кабелем 3х2,5 в кабель-канале в помещении до розеток. 
Все расходные материалы для монтажа кондиционеров (помпы для дренажа, труба медная, кронштейны, термофлекс, электрическая гофра, кабель-каналы, и др.), услуги автовышки должны входить в стоимость работ.
	Шт.
	1




Таблица 1
	№          п/п
	Наименование оборудования,                                                   характеристики (качественные, функциональные)
	Требуемая функция или величина параметра

	1
	Кондиционер  настенного типа Kentatsu KSGUA21HZRN1 или эквивалент
	1 шт

	1.1
	Производительность по холоду
	· Не менее  2.35 кВт

	1.2
	Потребляемая мощность
	· Не более  0.68 кВт

	1.3
	Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)
	· Не более 744x254x185мм

	1.4
	Электропитание (В, Гц, Ф)
	220-240,50,1

	1.5
	Монтаж с учетом расходных материалов и эл. подключением
	Наличие

	1.6
	Дренажная помпа
	Наличие

	2
	Кондиционер  настенного типа Kentatsu KSGUA26HZRN1 или эквивалент
	1 шт

	2.1
	Производительность по холоду
	· Не менее  2,65 кВт

	2.2
	Производительность по теплу
	· Не менее  2,85 кВт

	2.3
	Потребляемая мощность
	· Не более  0,78/0,78 кВт

	2.4
	Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)
	· Не более 744x254x185мм

	2.5
	Электропитание (В, Гц, Ф)
	220-240,50,1

	2.6
	Монтаж с учетом расходных материалов и эл. подключением
	Наличие

	2.7
	Низкотемпературный комплект
	Наличие

	2.8
	Дренажная помпа
	Наличие

	3
	Кондиционер  настенного типа Kentatsu KSGI53HFAN1 или эквивалент
	1 шт

	3.1
	Производительность по холоду
	· Не менее  5,3 кВт

	3.2
	Потребляемая мощность
	· Не более  1,64/1,46 кВт

	3.3
	Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)
	· Не более 971x228x555 мм

	3.4
	Электропитание (В, Гц, Ф)
	220-240,50,1

	3.5
	Монтаж с учетом расходных материалов и эл. подключением
	Наличие

	3.6
	Дренажная помпа
	Наличие

	4
	Кондиционер  настенного типа Kentatsu KSGI35HFAN1 или эквивалент
	1 шт

	4.1
	Производительность по холоду
	· Не менее  3,5 кВт

	4.2
	Потребляемая мощность
	· Не более  1,1 кВт

	4.3
	Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)
	· Не более 802x295x200 мм

	4.4
	Электропитание (В, Гц, Ф)
	220-240,50,1

	4.5
	Монтаж с учетом расходных материалов и эл. подключением
	Наличие

	4.6
	Дренажная помпа
	Наличие

	5.
	Срок предоставления гарантии качества товара и гарантийного технического обслуживания
	не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию 

	6.
	Год выпуска
	Не ранее 2022

	7.
	Эксплуатационная документация на русском языке (паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, инструкция пользователя).
	
Наличие

	8.
	Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта РФ
	Наличие



Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставщик обязан передать Заказчику заверенную копию сертификата соответствия или заверенную копию декларации о соответствии, подтверждающие качество товара и паспорт.

Требования к монтажу.
Выполнение работ по монтажу кондиционеров с надлежащим качеством, в соответствии с действующими нормами технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ, с соблюдением ПУЭ, техническими условиями, СанПиН, ПТБ, ПТЭЭП, из своих материалов, своими силами и средствами, предварительно обговорив все конструктивные решения с Заказчиком.
Закупка сплит-систем включает в себя монтаж приобретаемого оборудования и дополнительные затраты связанные с монтажом (увеличение длины силового кабеля, увеличение длины трубопровода подачи хладагента, крепежных материалов и прочее).Работы производятся без нарушения процесса и жизнедеятельности с обеспечением в период проведения работ безопасных условий 
для сотрудников, работающих в здании, а также сохранности помещений и оборудования здания поликлиники.
При выполнении работ должны соблюдаться требования правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, требования санитарно-эпидемиологических правил и норм, требования миграционного законодательства и другие требования законодательства Российской Федерации. 
При производстве огневых работ оформляется наряд – допуск.
При организации работ необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Не допускается при уборке отходов и строительного мусора сбрасывать их с этажей здания без применения закрытых лотков и бункеров наполнителей. Сбор и вывоз мусора осуществлять ежедневно, используя на эти цели мешки, иждивением подрядчика.
Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, технику безопасности и санитарно-гигиенического режима в помещениях в которых производится установка оборудования возлагается на поставщика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.
Время работы специалистов Поставщика производить по согласованию с администрацией поликлиники. 
Гарантийный срок на монтаж составляет не менее 12 месяцев

Требования к упаковке.
Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.


Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.
Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании выполнения работ. 
По выполнении работ в полном объеме Подрядчик передает Заказчику следующие  документы: счет, счет-фактуру (при наличии НДС), товарную  накладную, акт приема-передачи, акт выполненных работ.
Цена должна включать в себя все расходы участника размещения заказа, в том числе стоимость системы, стоимость всех коммуникаций, соединяющих внутренний и наружный блоки кондиционеров (медные трубки, кабель управления, силовой кабель, армированный дренажный шланг, пластиковые декоративные короба, автомат), стоимость работ по установке и подключению к электропитанию всех блоков кондиционеров (прокладка всех вышеперечисленных коммуникаций, запуск и пуско-наладка кондиционеров, подключение к электрощитам с установкой автоматических выключателей), стоимость монтажа силового кабеля, гофротруба и все крепежные детали и изделия; электромонтажные работы, услуги  промышленного альпиниста, транспортные расходы, расходы участника размещения заказа на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена государственного контракта изменению не подлежит.
Неучтенные затраты исполнителя по государственному контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

Требования по гарантии качества
	Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, бесперебойное функционирование оборудования при нормальной  его эксплуатации. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при поставке в период гарантийного срока эксплуатации объекта; в случае поставки, не соответствующей условиям контракта, обязательства по замене товара в течение гарантийного срока несет непосредственно Поставщик. В случае замены товара, доставку продукции до места замены и его последующий возврат Заказчику, Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет, с возмещением затрат, связанных с его приемкой, хранением и возвратом. 
При обнаружениях в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных 
дефектов Поставщик обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика заменить Товар своими силами и за свой счет. В случае замены Товара гарантийный срок продлевается на срок замены.
Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке не менее 36 месяцев.
Поставщик предоставляет гарантию на поставленный товар не менее 36 месяцев 
с даты подписания сторонами акта приёма-передачи. 

Приложение к заявке:
1. Коммерческое предложение    ИП Макаркин ИИ
1. Коммерческое предложение    ООО «Воздухообмен»
1. Коммерческое предложение    ИП Коник Анастасия Игоревна   

	




Руководитель структурного подразделения _______________/_____________________/
                                                                                                         Подпись                                     ФИО
